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Dotyczy: wyjasnienia tresci SIWZ na zadanie: ,Budowa odnawialnych zrédel energii w
Gminie Zelechlinek”.

Wéjt Gminy Zelechlinek dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1579

z pozn. zm.) udziela wyjasnienia w zwigzku z zapytaniem z dnia 23.03.2018:

1. W punkcie 2.2 Specyfikacji Technicznej Zamawiajacy opisuje "W elektrowni nalezy zastosowac
moduly polikrystaliczne lub monokrystaliczne, montowane na konstrukcji nosnej zgodnie
z dokumentacja projektowa.". W tabeli z wymaganiami wymaga si¢ juz paneli polikrystalicznych.
Prosimy o dopuszczenie réwniez paneli monokrystalicznych, ktére powszechnie uznawane sg za lepsze

jakosciowo.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania zaréwno modutéw polikrystalicznych,
jak i monokrystalicznych.

2. Prosimy o dopuszczenie modutéw o masie 19 kg. Nieznaczny wzrost masy wynika z zastosowanie

dodatkowej poprzeczki taczacej dtuzsze ramy modutéw, co ma pozytywny wplyw na usztywnienie calej
konstrukcji. Nieznaczny wzrost masy instalacji jest pomijalny przy ogromie nacisku przenoszonego
przez dach, liczonego w tonach, zwigzanego z naporem wiatru, $niegu i masg wiasng dachu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza moduly o masie 19 kg.

3. Prosimy o dopuszczenie moduléw o standardowym na rynku dopuszczalnym nacisku 5400 Pa.
W warunkach montazu przewidzianych przez Zamawiajacego jest to zupenie wystarczajgca
wytrzymato$é, odpowiadajgca naciskowi ponad 540 kg na kazdy m”2 instalacji. Przy takim (nierealnym
w praktyce) obcigzeniu zdecydowanie szybciej zawali si¢ konstrukcja dachu, niz ulegna zniszczeniu
moduty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany w zakresie ww. parametru modutu.

4. Prosimy o zrezygnowanie z wymogu UNI 9177 - Certyfikat odpornosci na ogien. Bardzo niewielu
producentéw podaje informacje o spelnianiu tego certyfikatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje wymég posiadania przez moduty normy UNI 9177- Certyfikat
odpornosci na ogien.




